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Lezione 3— Esercitazioni con i PLC



Tecnica basata su Relazioni I/0

/7

%+ La scrittura di un programma in Ladder deve prevedere:

~ l'esplicitazione delle relazioni tra le uscite da comandare e gl
ingressi o particolari condizioni logiche interne

~ la loro traduzione utilizzando i simboli del linguaggio Ladder.

% Nel seguito verranno mostrati due esempi che permettono di
comprendere meglio quanto detto.
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Tecnica basata su Relazioni I/0
Marcia Arresto Motore

Classico problema di gestione dell'accensione/spegnimento di
un motore

L'accensione del motore € comandata da un pulsante di
Marcia, che deve essere attivato (normalmente aperto). Una
volta attivato, la sua posizione non € piu rilevante per il
mantenimento dell'accensione del motore.

Per la gestione di eventuali emergenze, e previsto |'utilizzo di
un pulsante di Arresto (normalmente chiuso).

Infine il motore deve essere interrotto nel caso di

surriscaldamento, ossia a seqguito dell'intervento della termica
(normalmente chiuso).

Marcia Test0 Termica  Motore
| | | /] | /| .
| /| /| ()
Motore
||

————————————— Feedback path



Esercizio: Distributore di Bibite

APERTQ MONETA
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BLOCCA
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Esercizio: Distributore di Bibite
diagramma degli stati

SB=0 Bibita_Presa = = 1 MONETA = =
SA=0 SB=SA=0 SB=1
SBLOCCA=1 SBLOCCA=0 SA=0
BLOCCA=0 _ BLOCCA=1 eS| SBLOCCA=1
Attesa_Prel Bibita_Presa= i BLOCCA=0
0 ‘@‘z =1

Fine| Consegna_Bibite = =

Fine_Delay_SA = =
1 SB=0
h Inizio_Delay | SA=0
SB=0 orme Bibita_Presa= S8 |SBLOCCA=1
B 1 BLOCCA=
SA=0 ~ OCCA=0
Inizio_pelay | SBLOCCA=1 53:0
S /BLOCCA=0 SA=1
SBLOCCA=1 Inizio_Nuov
BLOCCA=D | “a pibra Fine_Delay SB = =

Fine_Nuova_Bibita = = 1
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Esempio pratico §

* Andiamo a vedere adesso un esempio pratico:

L’avviamento Stella-Triangolo di un normale motore
trifase.

» Innanztutto vediamo come sarebbe lo schema elettrico.
Le tre pagine successive sono lo schema elettrico con la
parte di1 potenza, ausiliari con relé e ausiliari con PLC.

* Lo schema elettrico di potenza rimane invariato sia che
realizziamo lo schema a relé sia con 11 PLC.
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Sviluppo del programma §

Una volta disegnato lo schema elettrico passiamo
all’elenco degli ingressi, delle uscite e degli elementi che

C1 SErvVono:

Ingressi Uscite
El.0 = Termico motore Al.0 = Contattore Principale
El.1 = Pulsante STOP Al.l1 = Contattore Stella
El.2 = Pulante START Al.2 = Contattore Triangolo
Tl = Temporizzatore 1 M1l = Avvio motore
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Programma a Contatti

* Questo potrebbe essere 1l programma per
I’avviamento Stella-Triangolo:

E1_8 Ei_igrop  EL_2 5TART L

/: Termil:n= = = | (RLI_.')-I

| Minuvin AYYIO

M1 AVVIO A1_o

I COUT >

PRINCIPALE

Al _Appye A1_2 al_i

I -1 LI :“_;':u”'l

L Ei 1 JT“H_l

I L L

Tlyppp  Termico STOP TEMPDRIZZATORE

TL Al_=2
TEMP

I COHT 2

TRIANGOLO

Attenzione !!! Questo programma ha soltante uno scopo didattico e non puo essere
considerate adatto alla realizzazione pratica di un avviamento stella-triangolo.

DOO00NONN0NNI0NONONIGN




SEGNI GRAFICI

N.07-04-02

N.07-13-06
532}32?% chehiusura J Sezionatore

N.07-02-01

ispeft li atfri
(rispe 0 agi

: contatti dél gruppo) _07- s L1111 NOoT-11-04
Contatto di chiusura N-07-0701 el S |"'— Commutatore unipolare
(Usato anche come segno Contatto dj chiusura Contatto di pesizione an posizion
diinterruttore I._ {.cn comando manuale Fn‘chlusura lin fig. n = 6]
i segno generale fine corsal
N.07-04-03 N.07-13-07
[an'fraﬁi%di apertura I NOT-11-05 5 '
rirarda
N.07-02-03 Wieoaliz salaiiz Variante per n<f eerzr}gfa?)s?;?o ic?n &
Contatto di apertura cuﬁfaﬁl 35} gruppo) N. 07-08-02 Bﬁi'rzf‘ﬂﬁ'ﬁ SEg e o

Contatto dj apertur

on comando manuale ontatto di posizione
}__ segno generale g e:rnfl_tg'a
N.07-04-04 S b
’ ?07_1%'?1 Inr|e : r—t di
Contatto di scambio : el mahovra-sezionatore
terruzione i li altr opEssa,
Ehéhi e wspstioat silio | oo Behsl)

Contatto dj chiusura

N.07-02-04 (uv_fen? di apertura
H anticipafo

E_ con comando a pulsante
E eda I'IT?_I'DO
automatico

N.O7-13-11
E [']eccanismn ad apertura
ibera

|

N.07-09-03

ontatto di aperfyra
unzionante éler effetto
ermico diretto

NO7-04-01

Eon'rah? di chiusura
anticipato

ispeffo agli altr
&??.?Sf?.de grupplol

Contatto di apertura
ritardato alla
aperfura

N.07-05-03

Cgntatto di apertura
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chiusura
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automatico

Contatto d agertura

on comando di arresfo

I e eggfnza a3 posizione
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ontattg di apertura
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principale

(contatto chiyso in
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N.07-09-04
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N07-13-05
Interruttore di
pofenza

N.07-02-05
N.07-05-01 3 s
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entrale di apgrfura. E‘mﬁrsu?-a Contatto di apertura Egg angrgi T Interruttore
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’ Contatto dj chiusura lcontatto gperto in }EB gig’fﬁgg’;'ﬁ“u;eig";{a
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1 i Contatto di, chiusura :
ggﬂ'z’a”iﬁtde'r?ﬁaz‘."o%f ritardato all’apertura N. 07-07-04 N.07-13-04 (HAS EIT
; T
onfaffor
] AL, A EEmRasE. ESRIZIISS: apertura

l Esempio applicative

Interruttore
dipotenza a co-
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| massima corren-
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